
工事概要

９１共アパート、８９共アパート、萌清寮の屋外排水系統の浄化槽を取止め、
留萌市下水道局設置の公共桝へ排水管を切替える。
浄化槽の前後の配管は切離し、浄化槽は砂埋め処理を行う。

施工場所：留萌市潮静１丁目１１番地ほか

９１共,８９共，萌清寮
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留萌市９１共アパートほか設備改修工事
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＜注記＞

・浄化槽の切離しは、砂埋めした砂の流出防止と下水道本管への泥等の流入防止の為、キャップ止めを行う事。

桝　一　覧　表
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1
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3
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管底高(Ｈ)
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600φ
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A 雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 450φB

雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 600φ

C

D

E

雨 水 桝 600φ
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F

G

450φ浸 透 桝浸

蓋　種　類 備　　　　考

500 MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

535

710

745

920

955

1,100

1,200

1,240

1,040

920 MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

400

510

610

720

820

MHB-R 

MHB-R 

930

1,000

780 コンクリート

汚 水 桝12 600φ MHB-R 1,150

汚 水 桝13 600φ MHB-R 1,180

公 設 桝公 150φ 1,210(車道天端より管底1100) 新設公設桝（設置済み）
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留萌市９１共アパートほか設備改修工事
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＜注記＞

・浄化槽の切離しは、砂埋めした砂の流出防止と下水道本管への泥等の流入防止の為、キャップ止めを行う事。
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備　　　　考

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上
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MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHA-R 450 泥溜150H

雨 水 桝 450φ MHA-R 450 泥溜150HB 590

汚 水 桝 600φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上
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・浄化槽の切離しは、砂埋めした砂の流出防止と下水道本管への泥等の流入防止の為、キャップ止めを行う事。
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留萌市９１共アパートほか設備改修工事
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34
0 150VP
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Pe25(地中埋設H=600)
Pe25(地中埋設H=600)

ブロアー庫内設置

配管図(浄化槽)　Ｓ＝１／５０

洗浄・消毒後砂埋め

残置

残置

1

仕　様　表　　（浄化槽）

項 目 仕 様

1.1 沈 殿 分 離 槽 ｍ3

有 効 容 量

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

1.2

1.3

1.4

1.5

接触ばっ気槽

沈 殿 槽

消 毒 槽

放流ポンプ槽

第1室 第2室 合 計

 2.94

 0.94

 0.81

2 ブ ロ ワ ー 0.75kW・3相・200V

32φ(1台予備　合計2台)

3 放流ポンプ 0.40kW・3相・200V

50φ(自動交互　合計2台)

4 硬質塩化ビニル管

5

6

7

13.08

 5.64

 7.99 21.07

 8.58

 3.17

8

9

10

11

導入菅・放流菅

硬質塩化ビニル管接 触 材

槽 材 質 FRP(強化ポリエステル)

槽カバー材質 縞鋼板　鋳鉄製マンホール

硬質塩化ビニル管移 流 菅

コンクリート 捨コン　　150-15-25N

躯　体　　210-15-25N

鉄 筋

切 込 砂 利

SD30A　　 D10　D13(JIS規格品)

0～80

10,300

3,
10

0

床伏図(浄化槽)　Ｓ＝１／１００
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マンホール撤去
150

725
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725
450

1,080
150

桝　一　覧　表

記号 桝　　名 桝　径

1

2

3

汚 水 桝

汚 水 桝

管底高(Ｈ)

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝 450φ

4

5

6

7

8

9

10

11

600φ

600φ

600φ

600φ

600φ

600φ

600φ

600φ

600φ

600φ

A 雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 450φB

雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 600φ

C

D

E

雨 水 桝 600φ

雨 水 桝 600φ

F

G

450φ浸 透 桝浸

蓋　種　類 備　　　　考

500 MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

535

710

745

920

955

1,100

1,200

1,240

1,040

920 MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

MHB-R 

400

510

610

720

820

MHB-R 

MHB-R 

930

1,000

780 コンクリート

A1

技術者

主　任

技術者

担　当

担当者

工事名

代表となる設計者氏名・印

主　任

技術者

事 務

年　枚ノ内   号 年　枚ノ内   号 

口座名

所在地

構 造

延面積
建 築

面 積

索 引

番 号 番 号

図 面

調 整

共通図　整理番号
番  号

整  理

設備設計一級建築士氏名・印

法適合確認用押印欄

○印

構造設計一級建築士氏名・印

○印

設備設計者氏名・印

○印

○印

その他の設計者氏名・印　欄

構造設計者氏名・印

計画通知用押印欄

○印

○印

○印

○印

意匠設計者氏名・印

○印
建 築

番 号

年 月 日

職 氏 名

調 整 者

所 名

管　理

設 計計画通知書に記載された設計者の記名及び押印

  枚ノ内　  号 

北海道総務部人事局職員厚生課

設

計

図

名

称

縮

尺
令和　　　年　　　月　　日

一級建築士　第158666号　　管野　龍雄　

一級建築士事務所　北海道知事（　石　）登録第 5592 号

株式会社テクノクルー

Ｍ-年　月 ０５
浄化槽詳細図1

社宅９１　外構図(撤去)

浄化槽詳細図2

1

200

50

1

100

1

盤　類　一　覧　表

記　号 盤　名　称 盤　仕　様

引込開閉器盤 屋外露出壁掛形
2次側端子台にてケーブルを離線し
絶縁テープ処理を施す

備　　　　考開閉器サイズ

浄化槽操作盤

Ｓ MCCB3P50AF/50AT

1次側端子台にてケーブルを離線し
絶縁テープ処理を施す屋外露出壁掛形 MCCB3P50AF/50AT

Ｓ

令和６ ３

留萌市９１共アパートほか設備改修工事



０６
浄化槽詳細図1

社宅８９　外構図(撤去)

浄化槽詳細図2
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A1

技術者

主　任

技術者

担　当

担当者

工事名

代表となる設計者氏名・印

主　任

技術者

事 務

年　枚ノ内   号 年　枚ノ内   号 

口座名

所在地

構 造

延面積
建 築

面 積

索 引

番 号 番 号

図 面

調 整

共通図　整理番号
番  号

整  理

設備設計一級建築士氏名・印

法適合確認用押印欄

○印

構造設計一級建築士氏名・印

○印

設備設計者氏名・印

○印

○印

その他の設計者氏名・印　欄

構造設計者氏名・印

計画通知用押印欄

○印

○印

○印

○印

意匠設計者氏名・印

○印
建 築

番 号

年 月 日

職 氏 名

調 整 者

所 名

管　理

設 計計画通知書に記載された設計者の記名及び押印

  枚ノ内　  号 

北海道総務部人事局職員厚生課

設

計

図

名

称

縮

尺
令和　　　年　　　月　　日

一級建築士　第158666号　　管野　龍雄　

一級建築士事務所　北海道知事（　石　）登録第 5592 号

株式会社テクノクルー

Ｍ-年　月

Ｎ
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,6

90

受水槽

物置 物置 物置

社宅89

8,000

浄化槽

RDRDRD
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市下水道本管

8

9
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11

浸 浸 浸

1 2 3 4 5 6 7

150,150 40Pe,150,150 50Pe,150,150 50Pe,150,150

50Pe,100

150

市上水道本管

40Pe

量水器40

筐共

GV40,CV40

(集水桝840□×1000H)

ｷｬｯﾌﾟ止め

切離しｷｬｯﾌﾟ止め

撤去

配管撤去

外構図　Ｓ＝１／２００

離線

離線

消毒槽

10,000

9,700

300φ×10

沈殿槽

放流ポンプ槽

接触ばっ気槽沈殿分離槽

3
,
1
0
0

2
,
3
4
0

3
8
0

3
8
0

2
,
8
0
0

1
5
0

15
0

越流セキ

ブロアー

Ｓ

平面図(浄化槽)　Ｓ＝１／５０

1

仕　様　表　　（浄化槽）

項 目 仕 様

1.1 沈 殿 分 離 槽 ｍ3

有 効 容 量

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

1.2

1.3

1.4

1.5

接触ばっ気槽

沈 殿 槽

消 毒 槽

放流ポンプ槽

第1室 第2室 合 計

 2.94

 0.94

 0.81

2 ブ ロ ワ ー 0.75kW・3相・200V

32φ(1台予備　合計2台)

3 放流ポンプ 0.40kW・3相・200V

50φ(自動交互　合計2台)

4 硬質塩化ビニル管

5

6

7

13.08

 5.64

 7.99 21.07

 8.58

 3.17

8

9

10

11

導入菅・放流菅

硬質塩化ビニル管接 触 材

槽 材 質 FRP(強化ポリエステル)

槽カバー材質 縞鋼板　鋳鉄製マンホール

硬質塩化ビニル管移 流 菅

コンクリート 捨コン　　150-15-25N

躯　体　　210-15-25N

鉄 筋

切 込 砂 利

SD30A　　 D10　D13(JIS規格品)

0～80

洗浄・消毒後砂埋め

残置

残置

桝　一　覧　表

記号 桝　　名 桝　径

1

2

3

汚 水 桝

汚 水 桝

管底高(Ｈ) 蓋　種　類 備　　　　考

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝

汚 水 桝 450φ

4

5

6

7

8

9

10

11

500600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

600φ MHB-R 

535

710

745

920

955

1,100

1,200

1,240

1,040

920 MHB-R 

A 雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 450φB

MHB-R 

MHB-R 

雨 水 桝 450φ

雨 水 桝 450φ

MHB-R 

MHB-R 

雨 水 桝 MHB-R 600φ

C

D

E

400

510

610

720

820

雨 水 桝 MHB-R 600φ

雨 水 桝 MHB-R 600φ

F

G

930

1,000

450φ浸 透 桝 780 コンクリート浸

10,300

3
,
1
0
0

床伏図(浄化槽)　Ｓ＝１／１００

1
5
0

1
5
0

1
,
0
8
0

1
5
0

1
5
0

6
0
0

CON塞ぎ

マンホール撤去
150

725
250

725
450

1,080
150

盤　類　一　覧　表

記　号 盤　名　称 盤　仕　様

引込開閉器盤 屋外露出壁掛形
2次側端子台にてケーブルを離線し
絶縁テープ処理を施す

備　　　　考開閉器サイズ

浄化槽操作盤

Ｓ MCCB3P50AF/50AT

1次側端子台にてケーブルを離線し
絶縁テープ処理を施す屋外露出壁掛形 MCCB3P50AF/50AT

Ｓ

令和６ ３

留萌市９１共アパートほか設備改修工事
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Ｓ

沈殿槽沈殿分離槽

300φ×14

消毒槽

越流セキ
1

仕　様　表　　（浄化槽）

項 目 仕 様

1.1 沈 殿 分 離 槽 ｍ3

有 効 容 量

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

1.2

1.3

1.4

1.5

接触ばっ気槽

接触ばっ気槽

沈 殿 槽

消 毒 槽放流ポンプ槽

放流ポンプ槽

第1室 第2室 合 計

19.23

 5.44

11.06

 2.94

30.29

 8.38

 3.62

 0.94

 0.81

2 ブ ロ ワ ー 0.75kW・3相・200V

32φ(1台予備　合計2台)

3 放流ポンプ 0.40kW・3相・200V

50φ(自動交互　合計2台)

4 導 入 菅 硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管5 接 触 材

6

7

槽 材 質 FRP(強化ポリエステル)

槽カバー材質 縞鋼板4.5　鋳鉄蓋600φ

平面図(浄化槽)　Ｓ＝１／５０

マンホール撤去

CON塞ぎ

洗浄・消毒後砂埋め

桝　一　覧　表

記号 桝　　名 桝　径

1

2

3

汚 水 桝

汚 水 桝

450φ

450φ

管底高(Ｈ) 蓋　種　類

ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

備　　　　考

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

汚 水 桝 450φ ｲﾝﾊﾞｰﾄ仕上

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

500

540

565

500

585

595

615

650

700

715

725

745

805

500

公 設 桝 450φ 700

A 雨 水 桝 450φ 500

MHA-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHB-R 450

MHA-R 450 泥溜150H

雨 水 桝 450φ MHA-R 450 泥溜150HB 590

０７
浄化槽詳細図1

萌清寮　外構図(撤去)

浄化槽詳細図2
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技術者

主　任

技術者

担　当

担当者

工事名

代表となる設計者氏名・印

主　任

技術者

事 務

年　枚ノ内   号 年　枚ノ内   号 

口座名

所在地

構 造

延面積
建 築

面 積

索 引

番 号 番 号

図 面

調 整

共通図　整理番号
番  号

整  理

設備設計一級建築士氏名・印

法適合確認用押印欄

○印

構造設計一級建築士氏名・印

○印

設備設計者氏名・印

○印

○印

その他の設計者氏名・印　欄

構造設計者氏名・印

計画通知用押印欄

○印

○印

○印

○印

意匠設計者氏名・印

○印
建 築

番 号

年 月 日

職 氏 名

調 整 者

所 名

管　理

設 計計画通知書に記載された設計者の記名及び押印

  枚ノ内　  号 

北海道総務部人事局職員厚生課

設

計

図

名

称

縮

尺
令和　　　年　　　月　　日

一級建築士　第158666号　　管野　龍雄　

一級建築士事務所　北海道知事（　石　）登録第 5592 号

株式会社テクノクルー

Ｍ-年　月
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床伏図(浄化槽)　Ｓ＝１／１００
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道路境界線
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線
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路
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線

ブロアー庫内設置

8

浄化槽
受水槽

物置

甲止水栓25(筐共)

サドル分水栓100×25

量水器25

GV25 筐共

市上水道本管DCIP100φ

25Pe

給油口(鍵付)

FL+800

通気口

GL+4000

32

OV

格納箱付

ABC消火器20型 ×2

オイルタンク

O

65

65

OS
OR

32

150V
150V

150V 150V

150V

150V
公設桝

RD

150V

A

B

1 2 3

4

5

6 7

32,20

9

10

11

12

13
150V

14

独身寮

ﾌﾞﾛｱｰ庫

切離しｷｬｯﾌﾟ止め

切離しｷｬｯﾌﾟ止め

配管撤去

配置図　Ｓ＝１／２００

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

離線

離線

盤　類　一　覧　表

記　号 盤　名　称 盤　仕　様

引込開閉器盤 屋外露出壁掛形
2次側端子台にてケーブルを離線し
絶縁テープ処理を施す

備　　　　考開閉器サイズ

浄化槽操作盤

Ｓ MCCB3P50AF/50AT

1次側端子台にてケーブルを離線し
絶縁テープ処理を施す屋外露出壁掛形 MCCB3P50AF/50AT

Ｓ

令和６ ３

留萌市９１共アパートほか設備改修工事


