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構内配電線路設備E-０２

○

北海道宗谷合同庁舎非常用電源設備改修工事
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一級建築士事務所　北海道知事（石）登録第3104号
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発生土

（掘削埋戻し,機械施工）

150mm 2倍長
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ

掘削断面図（※A）

山砂
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（掘削埋戻し,機械施工）掘削断面図（※Ｂ）
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150mm 2倍長
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発生土

ゆとり幅 ゆとり幅
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Ｈ2-9 ハンドホール （掘削埋戻し,機械施工）

砕石0～40

アスファルト舗装
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車庫

バレーコート

テニスコート

駐車場

歩道

車道

駐車場

別館庁舎（保健所）

合同庁舎

Ｘ１ Ｘ９

Ｙ４

Ｙ１

１

１３

既設構内柱

6KV CV 38sq-3C PLP(70)

6KV CET 38sq PLP((70))

既設ケーブル撤去
高圧ケーブル新設

H2-9
※A

PB1

記号 名称 仕様

H2-9

PB1

※A

ハンドホール

プルボックス

地中埋設配管

900×900×900H 蓋R8K-60（新設）

PB 500×500×400（溶融亜鉛メッキ）（新設）

6KV EM-CET 38sq FEP(80)難燃性

凡例

既設ハンドホール

以降別図参照

1階

２階

電気室

PB 500×500×500（溶融亜鉛メッキ）

EM-CE 5.5sq-2C FEP(30)
6KV EM-CET 38sq FEP(80)

6KV EM-CET 38sq （G70)

地中・アスファルト

GL

※C

※C　部分立上げ詳細図

※B

※A

※B

C

6KV EM-CET 38sq FEP(80)難燃性

 FEP(80)難燃性

地中埋設配管
C  FEP(80)難燃性

GL-1300

GL-700

GL-1300

GL-700

屋外発電機接続盤

PB 500×500×500（ サビ止め）

異種管継手

ＧＬ

PAS 400A RC12.5KA VT内蔵

既設SOG制御ﾎﾞｯｸｽ（撤去）

撤去

撤去

撤去

撤去

6kV CV 38sq-3C PLP(70)（既設）

6kV EM-CET38sq((70))

6kV CV 38sq-3C PLP(70)（既設）

6kV EM-CET38sq((70))

（ケーブルのみ撤去）

（ケーブルのみ新設）

（ケーブルのみ新設）

（ケーブルのみ撤去）

新設SOG制御ﾎﾞｯｸｽ

PAS 400A RC 12.5KA VT内蔵・LA内蔵

機器ｱｰﾑ（新設）

ステンレス製(新設）重耐塩型

機器ｱｰﾑ（新設）

軽腕金 75×75×1,200

構内柱装柱図 S=1/60

新設

高圧ピン碍子～3

高圧ピン碍子～3

端末処理材屋外（重耐塩）
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