
別紙１

渡廊 渡廊 渡廊 講堂 仮設

１階 ２階 PH 下Ｂ １階 ２階 下Ａ １階 ２階 ３階 ４階 下Ｃ １階 ２階 体育館 １階 ２階 渡廊下 １階 ２階 ３階 地下 １階 ２階 ３階 ４階 ５階 ６階 ７階 ８階 ９階 10階 11階 12階

消火器 10型

11型

加圧式

車載式

蓄圧式 10 7 2 1 1 5 3 3 1 4 2 7 3 2 3 5 4 2 2 2 69

強化液消火器 蓄圧式

5型

7型

10型

50型以上
ハロゲン化物消火器 小型

屋内消火栓設備 加圧送水装置 1 1 2

屋外消火栓設備 制御盤 1 1 2

消火栓 2 2 1 2 3 2 1 1 2 4 20

起動用スイッチ 2 2 1 2 3 2 1 1 2 4 20

表示灯 2 2 1 2 3 2 1 1 2 4 20

音響装置 2 2 1 2 3 2 1 1 2 4 20

表示盤 1 1 2

水源 1 1 2

呼水装置 1 1 2

放水試験 1 1 2

スプリンクラー設備 加圧送水装置

起動装置

ヘッド

制御盤

流水検知装置

表示盤

呼水装置

送水口

圧力スイッチ

一斉開放弁

一次圧調整弁

水源

補助散水栓

手動開放弁

末端試験弁

コンプレッサ等
連動又は放水試験

泡消火設備 加圧送水装置

水噴霧消火設備 起動装置

ヘッド

制御盤

流水検知装置

圧力スイッチ
界面活性剤用、水性膜用

蛋白泡用
泡消化薬剤貯蔵槽

泡消火薬剤混合装置

非内蔵

内蔵

表示盤

手動開放弁

呼水装置

水源

発泡試験

放水試験

廃液処理
ホースの耐圧性能

不活性ガス消火設備 消火剤貯蔵容器

電磁式

ガス圧式

起動用ガス容器

起動用操作箱

音響装置

制御盤 回線

継電器盤 回線

音声盤

表示盤

電源装置

圧力スイッチ

不環弁
開口部自動閉鎖装置

放出表示箱

選択弁

ヘッド

ホースリール

作動試験

放出試験

容器搬入

ハロゲン化物消火設備 消火剤貯蔵容器

電磁式

ガス圧式

起動用ガス容器

起動用操作箱

音響装置

制御盤 回線

継電器盤 回線

音声盤

表示盤

電源装置

圧力スイッチ

不環弁
開口部自動閉鎖装置

放出表示箱

選択弁

ヘッド

ホースリール

作動試験

放出試験

設　　　備　　　の　　　内　　　容

備考

泡消火器

粉末消火器

校舎

消防用設備等数量一覧表

設　備　等 名　　称
救急棟 北辰寮西寮 北辰寮北寮 訓練家屋兼車庫

二酸化炭素消火器

一斉開放弁

泡放射用器具格納箱

容器弁開放装置

容器弁開放装置

屋内訓練場 訓　　練　　棟
計
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設　　　備　　　の　　　内　　　容

備考
校舎

消防用設備等数量一覧表

設　備　等 名　　称
救急棟 北辰寮西寮 北辰寮北寮 訓練家屋兼車庫 屋内訓練場 訓　　練　　棟

計

粉末消火設備 粉末タンク 2 2

加圧用窒素容器 2 2

起動用ガス容器

電磁式

ガス圧式

起動用操作箱

薬剤点検 2 2

ホースリール 2 2

音響装置

制御盤 回線

継電器盤 回線

音声盤

表示盤

電源装置

圧力スイッチ

不環弁
開口部自動閉鎖装置

放出表示灯箱

選択弁

ヘッド

作動試験

放出試験

動力消防ポンプ設備 ポンプ作動試験

【軽可搬】 水源及び給水装置

ポンプ
車台又は搬送装置

内燃機関

付属品

放水走行試験
ホースの耐圧性能

自動火災報知設備 受信機P型1級 回線 1 1 1 3

受信機P型2級

副受信機 回線
差動式分布型感知器 個 8 3 10 4 25
差動式又は補償式スポット型感知器 個 18 25 9 7 7 27 27 24 14 13 11 11 8 2 203
補償式スポット型感知器

定温式スポット型感知器 26 3 1 12 5 5 3 5 3 4 2 7 8 4 1 1 1 1 92
定温式スポット感知器 （防爆形） 5 1 6

煙感知器 個 4 7 1 1 2 3 3 3 1 1 2 4 2 6 2 42
二信号式煙感知器 個
熱（定温）煙複合式感知器

赤外線・紫外線炎感知器

光電式分離型感知器

アナログ式熱感知器

アナログ式煙感知器

自動試験機能付熱感知器

自動試験機能付煙感知器

R型受信機

中継器

P型1級発信器 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

P型2級発信器

表示灯 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

音響装置 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45

消火栓起動装置

常用電源
予備電源（受信機のみ）

自家発電設備

蓄電池設備 1 1 2

ガス漏れ火災警報設備 受信機（個別）

受信機（多重）

表示盤
検知器（警報付）

検知器（警報なし）

中継器

警報装置

表示灯

常用電源
予備電源（受信機のみ）

漏電火災警報器 電源

受信機

音響装置

変流器
漏洩電流検出状況及び音響装置

非常警報設備 操作部（電源部）

起動装置（発信機）

音響装置

表示灯

放送設備 増幅器操作部 1 1 2

スピーカ回線 6 27 30 30 2 16 17 128

音量調整器

遠隔操作器

押しボタン 1 1

非常電話

常用電源

非常電源 1 1 2

誘導灯及び誘導標識 誘導灯 2 2 2 8 4 4 2 5 3 3 12 4 2 2 5 3 1 1 65

誘導標識 1 3 3 1 3 11

避難器具 地上階数6以下 1 1 2
地上階数7以上11以下

ロープ又は金属

固定

ロープ又は金属

固定
はしご（地上階数4） 2 2
はしご（地上階数5） 1 1
はしご（地上階数6） 1 1 1 1 1 1 1 7

簡易はしご
救助袋（地上階数3）

垂直式

斜降式

垂直式 1 1 2

斜降式 1 1 2

はしご（地上階数3）

救助袋（地上階数4）

救助袋（地上階数5）

容器弁開放装置

非常電源

自動式サイレン
又は非常ベル

起動装置

緩降機

はしご（地上階数2）
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排煙設備 制御盤 回線

FD以外

FD

排煙口 個

ドア式S型 4 6 6 16

ドア式W型 2 2
ドア式温度ヒューズ型

引戸式ウェイト閉鎖型

引戸式折りたたみ型

電動式シャッター 枚
手動式シャッター 枚

可動垂れ壁 連
垂直降下式垂れ壁

ハッチ 台

自然排煙口 組
モーターエンジン駆動

エンジン駆動

モーター駆動

起動盤

空圧制御装置

消防用水 採水口

吸管投入口

標識

開閉弁

連結送水管 加圧送水装置

制御盤

起動用スイッチ

表示灯

表示盤
放水用器具格納箱 1 1 2

送水口 1 1

放水口 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ホースの耐圧性能

配管の耐圧機能

連結散水設備 加圧送水装置

制御盤

起動装置

ヘッド

選択弁

一斉開放弁

表示盤

送水口

非常コンセント設備 単相　100V

３相　200V

無線通信補助設備 保護箱

端子

増幅器

分配盤

空中線
同軸ケーブル及び道営同軸ケーブル

非常電源専用受電設備 低圧受電設備 1 1

高圧受電設備 300kVA以下
300kVA超1,000kVA以下

保護継電盤 超電流

地絡

配線 絶縁抵抗測定及び配線点検 5 4 9 18

防火戸 ドア式S型 4 6 6 16
防火戸 ドア式W型 2 2

防火設備

ダンパー

防火戸

排煙装置
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